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Energia-megtakaritasi intézkedési terv

1. Kolesdi Kozos Onkormanyzati Hivatal Siéagardi Kirendeltsége

A jelenleg is a Polgarmesteri Hivatalnak helyet ad6 épiilet ca. 1920-ban épiilhetett. Az épiilet
megujitasara palyazatok segitségével mar tobb kisérlet is tortént, de kiillonb6z6 okokbdl eddig
csak a nyilaszarok cseréje tortént meg, valamint 2015-ben napelemes rendszert telepitettek a

tetore. Az dnkormanyzati éplilet tetOszerkezete, falai szigeteletlenek.

Erosség
Belsé tényezok, amelyek segitenek a
célok megvaldsitasaban
kivalo  palyazatfigyelés — miikodik,tobb
palyazat keriil beaddsra

Gyengeség
Bels6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
elavult fiitesrendszer, HMV rendszer
hianya,elavult vilagitasi rendszer

Lehetdség
Kiilsé tényezdk, amelyek segitenek a
c¢lok megvalodsitasaban
a jovobeli palydzati forrasok
megszerzése

Fenyegetések/veszélyek
Kiilsé tényezdk, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
nincs gatlo tényezo(nincs megfelelo forrds)

Fenti tényezoket figyelembe véve kompetens személyekkel tortént egyeztetések alapjan
sok olyan cél allithato fel, melyek megvalositasa azonban hosszabb idot ill. megfelelo

forrasok rendelkezésre allasat feltételezik

1.1 Otéves intézkedési terv megvaldsitani kivant energia megtakaritasi

intézkedései:

1.1.1 Beruhazast nem igénylo intézkedések

- Figyelem felhivas a dolgozok és a helyi vezetOk részére, hogy a vilagitast
kapcsoljak le a irodakban, helyiségekben, ha arra nincs szilikség. (napsiitésben, a

helyiség elhagyasakor,...)

- Figyelem felhivas a dolgozok ¢€s a helyi vezetdk részére, hogy a flitott helyiségek
ajtajat, ablakait tartsak csukva, hogy flitési idényben a hd ne tudjon elszokni.

Beruhazast nem igénylo beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt

megtakaritas: 650 kWh/év .

1.1.2 Minimalis raforditast igénylo intézkedések

- Irodak,eldterek,mellékhelyiségek vilagitasi haldzatdban a vildgitotestek cseréje

LED-es vilagitashoz,mellékhelyiségekben mozgasérzékelok beépitése,

munkaiddn til a vilagitds ne miikddjon.
- akeleti oldal ablakait érdemes lenne arnyékolni, a felmelegedés megeldzésére,

Koltség optimalis (kis koltségii) beavatkozasi lehetoségekkel a kalkulalt

megtakaritas 1650 kWh/év .

hogy



Energia-megtakaritasi intézkedési terv

1.1.3 Beruhazassal jaro intézkedések

- Meglévo gazkonvektoros egyedi fiités helyett egy alacsony hdmérsékletii gazkazannal
miikddé kozponti flitésrendszer kialakitasa,

- Homlokzati falak kiils6 hészigetelése min 8 cm Nikecell anyaggal (0,04 W/m2K)
(az épiilet helyi védettségii!)
- Padlas fodémek hdszigetelése min. 24 cm Isolith anyaggal (0,05 W/m2K)

Koltség igényes (tamogatast igényld) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt
megtakaritas 8350 kWh/év .

Kapcsolattartd személy Nemzeti Energetikusi | Geré Attila polgarmester
Halozat felé:

Az energiahatékonysagi eredmények nyomon | Hotter Attila karbantarté
kovetéséért felelds személy(ek):
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2. Az épiilet alapadatai

Az épiilet fobb adatai:
Az éplilet alapadatai
Az ingatlan cime 7171 Sidagard Kossuth u.9.
Helyrajzi szama Hrsz: 13

Tulajdonos neve Sidagard Kézség Onkormanyzata

Az ingatlan megnevezése Hivatal
Létesitmény funkcidja Iroda épiilet
Védettség (helyi védett, miiemlék) Helyi védett
Hasznos alaptertilete 248 m2
Epités ideje 1920
Epiiletszerkezet téglaépiilet
Szintszam 1 szint

Az éplilet miiszaki alapadatai

Kiils6 falazat (tégla, panel, stb) km.téglafal

TetO (lapos, magas, beépitett magastetd) magastetd

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) fa hészig. 1.0
Ajto (palldtokos, fém, stb.) fa hoszig.1.0
F elhflsz,nélt energia (foldgaz, tavhé, benzin, gdzolaj, villamos energia, foldgaz
megujulo, stb.)

Futési rendszer (kozponti, konvektor,stb.) egyedi flités
Szelldzési rendszer (hévisszanyerés, stb.) nincs
Hotermelo (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazan, stb.) gazkonvektorok
Holeado (radiator, padidfiités, konvektor, stb.) konvektorok
HMYV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) el.atf.vizmelegitd
Hutési rendszer (split, kézponti klima) nincsen
Vilagitas (kompakt, neon, led, stb) fénycsd,kompakt
Eves kihasznaltsag (nap/év): teljes

Epl’ilet energetikai besorolasa (amennyiben rendelkezésre dll energetikai
tanusitvany).

3. Energia-megtakaritasi intézkedési lehetoségek

A kovetkez6 néhany évben megvalositandd energia-megtakaritasi intézkedéseit az 1.1
pontban foglaltuk 6ssze. Az intézkedések megvalosuldsa teljes egészében(kivéve a raforditas
nélkiil megvalosithatd intézkedéseket) annak a fliggvénye, hogy melyik évben milyen
nagysagrendli forras, ill. palyazati lehetdség all rendelkezésre. A megvaldsitasra ezért
hataridoket, ill. felelésoket megjeldlni értelmetlen.
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4. Megvalositott intézkedések

Az épiilet vonatkozasaban az elmult években tobb palydzaton vettek részt. Amire 2015-
ben lehetdség nyilott, megvalodsult a nyildszarok cseréje valamint az elektromos aram-
fogyasztdas kompenzalasara egy ca. 4 kWp-es teljesitményili napelemes kiserémiivet
telepithettek.

5. Megvalositando intézkedések meghatarozasa

A komoly eséllyel megvalosithaté intézkedéseket az 1.1 pontban 6sszefoglaltuk. A
lehetdségek alapjan feleldsoket, ill. hataridoket megjeldlni nincs értelme. Minden
intézkedés megvalosithatosdga csupan forras kérdése.

6. A végrehajtas nyomon kovetése

Az intézkedések megvalositasat kovetden az elért energia-megtakaritas nyomon
kovetésének modja:

Az 1.1 pontban meghatarozott energia-megtakaritasi intézkedése megvalositasa utan évente
vizsgaland6 az energia-fogyasztas mindkét energia-forras tekintetében.

7. MELLEKLETEK

7.1 Fotédokumentacio
7.2. Az intézkedési terv elkészitésében kozremiitkodod szakemberek felsorolasa
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7.1 Fotéodokumentacio
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7.2 AzIntézkedési Terv elkészitésében részt vettek:
Sidagard Kozség Onkormanyzata részérél:
Ger6 Attila polgarmester

Hotter Attila karbantarto

Solti Janos Jézsef okl.gépészmérndk
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Energia-megtakaritasi intézkedési terv

1. Muvelodési Haz

A jelenleg a Mivelddési haznak  helyet add épiilet ca. 1930-ban épiilhetett. Az épiilet
megujitasara palyazatok segitségével mar tobb kisérlet is tortént, a nyiladszarok cseréje tortént
meg, valamint 2015-ben kiilsé homlokzati hdszigetelést, a padlasfodém szigetelését sikeriilt
megoldani, valamint az elektromos aram-fogyasztas kompenzalasara napelemes kiserOmuvet

telepitettek a tetdre.

Erosség
Bels6 tényezOk, amelyek segitenek a
cé¢lok megvalodsitasaban
kivalo  palyazatfigyelés — miikodik,tobb
palyazat keriil beaddsra

Gyengeség
Bels6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
elavult fiitésrendszer, HMV rendszer
hianya,elavult vilagitasi rendszer

Lehetdség
Kiilsé tényezok, amelyek segitenek a
cé¢lok megvalodsitasaban
a jovobeli palyazati forrasok
megszerzése

Fenyegetések/veszélyek
Kiils6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
nincs gatlo tényezd(nincs megfeleld forras)

Fenti tényezoket figyelembe véve kompetens személyekkel tortént egyeztetések alapjan
sok olyan cél allithato fel, melyek megvalositasa azonban hosszabb idét ill. megfeleld

forrasok rendelkezésre allasat feltételezik

1.1 Otéves intézkedési terv megvaldsitani kivant energia megtakaritasi

intézkedései:

1.1.1 Beruhazast nem igénylo intézkedések

- Figyelem felhivas a dolgozdk és a helyi vezetdk részére, hogy a vilagitast
kapcsoljak le a irodakban, foglalkoztatd helyiségekben, ha arra nincs sziikség.
(napsiitésben, a helyiség elhagyasakor,...)

- Figyelem felhivas a dolgozok és a helyi vezetdk részére, hogy a fiitott helyiségek
ajtajat, ablakait tartsak csukva, hogy fiitési idényben a hd ne tudjon elszokni.

- Jobban kell figyelni fiitési idényben a szelldztetésre, frissitd szelldztetésre kell

torekedni.

- A konvektorok ismétlddd beszabalyozasaval,sok energia takarithaté meg.
Kiilondsen oda kell figyelni a konvektorok kéményeire!!!

Beruhazast nem igényl6 beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt

megtakaritas: 550 kWh/év .

1.1.2 Minimalis raforditast igénylo intézkedések

- Irodak,eldterek,mellékhelyiségek,és

a nagy terem vilagitdsi halozatdban a

vilagitotestek cseréje LED-es vilagitashoz,mellékhelyiségekben mozgéasérzékeldk
beépitése, hogy munkaidon tul a vilagitas ne miikddjon.
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- adéli oldal ablakait érdemes lenne arnyékolni, a felmelegedés megeldzésére,

Koltség optimalis (kis koltségii) beavatkozasi lehetoségekkel a kalkulalt
megtakaritas 950 kWh/év .

1.1.3 Beruhazassal jaro intézkedések

- A fitésrendszert lenne érdemes kiépiteni egy kondenzacids kazéannal, radiatoros ho
leadokkal,
- a radiatorokat termosztatikus szelepekkel kell felszerelni,

Koltség igényes (tamogatast igényld) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt
megtakaritas 4350 kWh/év .

Kapcsolattartd személy Nemzeti Energetikusi | Geré Attila polgarmester
Halozat felé:

Az energiahatékonysagi eredmények nyomon | Hotter Attila karbantarté
kovetéséért felelds személy(ek):
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2. Az épiilet alapadatai

Az épiilet fObb adatai:
Az éplilet alapadatai
Az ingatlan cime 7171 Sidagard Kossuth u.1.
Helyrajzi szama Hrsz: 17

Tulajdonos neve Sidagard Kézség Onkormanyzata

Az ingatlan megnevezése Miivel6dési haz

Létesitmény funkcioja egyéb hasznalath épiilet

Védettség (helyi védett, miiemlék) helyi védett

Hasznos alaptertilete 453 m2

Epités ideje 1932

Epiiletszerkezet vegyes vert fal +téglaépiilet+20cm szig.
Szintszam 1 szint

Az éplilet miiszaki alapadatai

Kiils6 falazat (tégla, panel, stb) km.téglafal+vert
TetO (lapos, magas, beépitett magastetd) magastetd

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) mia. hoszig. 1.0
Ajto (pallétokos, fém, stb.) gglsi'ig.l‘ 0

F elllrélsz’nélt energia (foldgaz, tavhé, benzin, gdzolaj, villamos energia, foldgaz
megujulo, stb.)

Futési rendszer (kozponti, konvektor,stb.) egyedi flités
Szelldzési rendszer (hévisszanyerés, stb.) nincs
Hotermeld (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazdn, stb.) gazkonvektorok
Holeado (radiator, padidfiités, konvektor, stb.) konvektorok
HMYV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) nincsen

Hiitési rendszer (split, kézponti klima) nincsen
Vilagitas (kompakt, neon, led, stb) fénycs6,kompakt
Eves kihasznaltsag (nap/év): iskolaidében
Epl’ilet energetikai besorolasa (amennyiben rendelkezésre dll energetikai

tanusitvany).

3. Energia-megtakaritasi intézkedési lehetoségek

A kovetkez6 néhdny évben megvaldsitandd energia-megtakaritasi intézkedéseit az 1.1
pontban foglaltuk 6ssze. Az intézkedések megvaldsulésa teljes egészében(kivéve a raforditas
nélkiil megvalodsithatd intézkedéseket) annak a fliggvénye, hogy melyik évben milyen
nagysagrendll forras, ill. palyazati lehetdség all rendelkezésre. A megvalositasra ezért
hatéariddket, ill. feleldsoket megjeldlni értelmetlen.
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4. Megvalositott intézkedések

Az épiilet vonatkozasaban az elmult években tobb palydzaton vettek részt. Amire 2015-
ben lehetdség nyilott, megvaldsult a nyildszarok cseréje valamint a padlasfodém, ill. a
kiils6 homlokzatok hdszigetelése, valamint megépiilt egy 4 kWp-es napelemes kiserdmii.
5. Megvalositando intézkedések meghatarozasa

A komoly eséllyel megvalosithato intézkedéseket az 1.1 pontban Osszefoglaltuk. A
lehetdségek alapjan felelosoket, ill. hataridoket megjeldlni nincs értelme. Minden
intézkedés megvalosithatosaga csupan forras kérdése.

6. A végrehajtas nyomon kovetése

Az intézkedések megvalositasat kovetéen az elért energia-megtakaritas nyomon
kovetésének modja:

Az 1.1 pontban meghatarozott energia-megtakaritasi intézkedése megvalositasa utan évente
vizsgaland6 az energia-fogyasztas mindkét energia-forras tekintetében.

7. MELLEKLETEK

7.1 Fotédokumentacio
7.2. Az intézkedési terv elkészitésében kozremiikodo szakemberek felsorolasa
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7.1 Fotédokumentacio
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7.2 Az Intézkedési Terv elkészitésében részt vettek:

Siéagard Kozség Onkormanyzata részérél:

Ger§ Attila polgarmester
Hotter Attila karbantarté

Solti Janos Jézsef okl.gépészmérndk
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Energia-megtakaritasi intézkedési terv

1. Civil Haz

A jelenleg a Civil Haznak helyet ado épiilet ca. 1970-ben épiilhetett. Az épiilet megujitdsara palyazatok
segitségével mar tobb kisérlet is tortént, a nyilaszarok cseréje tortént meg, valamint 2015-ben kiilsd
homlokzati hészigetelést, a padlasfodém szigetelését sikeriilt megoldani, valamint kiépiilt a kozponti fiités

egy kondenzacids gazkazannal.

Erésség
Bels6 tényezok, amelyek segitenek a
célok megvaldsitasaban
kivalo  palyazatfigyelés
palyazat keriil beaddasra

miikodik,tobb

Gyengeség
Bels6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
elavult fiitesrendszer, HMV rendszer
hianya,elavult vilagitasi rendszer

Lehetéség
Kiils6é tényezok, amelyek segitenek a
célok megvalositasaban
a jovobeli palyazati forrasok
megszerzése

Fenyegetések/veszélyek
Kiils6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
nincs gatlo tényezd(nincs megfeleld forras)

Fenti tényezoket figyelembe véve kompetens személyekkel tortént egyeztetések alapjan sok olyan cél
allithato fel, melyek megvalositasa azonban hosszabb idot ill. megfelelo forrasok rendelkezésre allasat

feltételezik

1.1 Otéves intézkedési terv megvalésitani kivant energia megtakaritasi intézkedései:

1.1.1 Beruhazast nem igényl6 intézkedések

Figyelem felhivas az épiiletet hasznalok és a helyi vezetdk részére, hogy a vilagitast kapcsoljak le
a iroddkban, konyhai helyiségekben, ha arra nincs sziikség. (napsiitésben, a helyiség
elhagyasakor,...), mivel az épiiletet tobb csoport(Nyugdijas Klub,Babcsoport,Német Nemzetiségi
Onkormanyzat,stb) hasznalja.

Figyelem felhivas a hasznéalok és a helyi vezetdk részére, hogy a fiitott helyiségek ajtajat, ablakait
tartsak csukva, hogy fiitési idényben a hé ne tudjon elszokni.

Jobban kell figyelni fiitési idényben a szelldztetésre, frissitd szelldztetésre kell torekedni.
A fiitési rendszer ismétlédo beszabalyozasaval,sok energia takarithaté meg.

Beruhazast nem igénylé beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas: 450 kWh/év

1.1.2 Minimalis raforditast igénylo intézkedések

Irodak,eléterek,mellékhelyiségek,és a konyha rész vilagitasi haldzataban a vilagitotestek cseréje
LED-es vilagitashoz,mellékhelyiségekben mozgasérzékeldk beépitése, hogy a hasznalati tul a
vilagitas ne mikodjon.

a déli oldal ablakait érdemes lenne arnyékolni, a felmelegedés megeldzésére,

Koltség optimalis (kis koltségii) beavatkozasi lehetoségekkel a kalkulalt megtakaritas 950
kWh/év .
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1.1.3 Beruhazassal jaro intézkedések

- alegsiirgetébb feladat az épiilet homlokzati hdszigetelése lenne

- a meglévo radidtorokat termosztatikus szelepekkel kell felszerelni,

- a ho termeldként kombi kondenzéacids kazéant alkalmazva, megtakaritas érhetd el, ha egy indirekt
tarolobol biztositjuk a HMV-t.

Koltség igényes (tamogatast igényld) beavatkozasi lehetoségekkel a kalkulalt megtakaritas 2350
kWh/év .

Kapcsolattartd személy Nemzeti Energetikusi Halozat | Gerd Attila polgarmester
felé:

Az energiahatékonysagi eredmények nyomon kovetéséért | Hotter Attila karbantarto
felelds személy(ek):
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2. Az épiilet alapadatai
Az épiilet fObb adatai:

Az éplilet alapadatai

Az ingatlan cime 7171 Sidagard Kossuth u.3.

Helyrajzi szama Hrsz: 16

Tulajdonos neve Sidagard Kozség Onkormanyzata

Az ingatlan megnevezése Civil Haz

Létesitmény funkcioja egyéb célu épiilet
Védettség (helyi védett, miiemlék) nem védett

Hasznos alaptertilete 182 m2

Epités ideje 1970

Epiiletszerkezet vegyes vert fal +téglaépiilet
Szintszam 1 szint

Az éplilet miiszaki alapadatai

Kiilso falazat (tégla, panel, stb) km.téglafal+vert
Tetd (lapos, magas, beépitett magastetd) magasteto

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) fa. hoszig. 1.0
Ajtod (palldtokos, fém, stb.) fa. hoszig.1.0
Felhasznalt energia (f5ldgdz, tavhé, benzin, gdzolaj, villamos energia, megujuld, stb.) foldgaz
Futési rendszer (kozponti, konvektor,stb.) kozponti fiités
Szellozési rendszer (hévisszanyerés, stb.) nincs
Hoétermeld (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazdn, stb.) Kond.gazkazan.
Holeado6 (radidtor, padidfiités, konvektor, stb.) radidtorok
HMYV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) el.bojler

Hutési rendszer (split, kézponti klima) nincsen
Vilagitas (kompakt, neon, led, stb) fénycsd,kompakt
Eves kihasznéltsag (nap/év): 150nap/év
Epl"llet energetikai besorolasa (amennyiben rendelkezésre dll energetikai taniisitvany):

3. Energia-megtakaritasi intézkedési lehetoségek

A kovetkezd néhany évben megvaldsitandd energia-megtakaritasi intézkedéseit az 1.1 pontban foglaltuk
Ossze. Az intézkedések megvalosuldsa teljes egészében(kivéve a raforditds nélkiil megvaldsithato
intézkedéseket) annak a fliggvénye, hogy melyik évben milyen nagysagrendii forrés, ill. palyazati lehetdség
all rendelkezésre. A megvalositasra ezért hataridoket, ill. feleldsoket megjeldlni értelmetlen.

4. Megvalositott intézkedések

Az épiilet vonatkozasdban az elmult években tobb palyazaton vettek részt. Amire 2015-ben lehetdség
nyilott, megvaldsult a nyildszarok cseréje valamint a padlasfodém szigetelése. Kondenzacids
gazkazannal kdzponti flitést épitettek ki radiatoros hé leadokkal.
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5. Megvalositando intézkedések meghatarozasa

A komoly eséllyel megvalosithatd intézkedéseket az 1.1 pontban 6sszefoglaltuk. A lehetdségek alapjan
feleldsoket, ill. hataridoket megjeldlni nincs értelme. Minden intézkedés megvalosithatdsaga csupan
forras kérdése.

6. A végrehajtas nyomon kovetése

Az intézkedések megvalositasat kovetéen az elért energia-megtakaritas nyomon kovetésének modja:

Az 1.1 pontban meghatarozott energia-megtakaritasi intézkedése megvalositasa utan évente vizsgalando az
energia-fogyasztas mindkét energia-forras tekintetében.

7. MELLEKLETEK

7.1 Fotédokumentacio
7.2. Az intézkedési terv elkészitésében kozremikodo szakemberek felsorolasa
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7.1 Fotodokumentacio
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7.2 Az Intézkedési Terv elkészitésében részt vettek:

Siéagard Kozség Onkormanyzata részérél:

Gerd6 Attila polgdrmester
Hotter Attila karbantarté

Solti Janos Jézsef okl.gépészmérnok




Sidagard Kozség Onkormanyzata
Sidagard Kozség Konyhdja

Energia-megtakaritasi intézkedési terv

Sioagard Kozség Onkormanyzata
Sioagard Kozség Konyhaja

7171 Sidagard Kossuth u.6.

2017. aprilis

Solti Janos Jozsef
okleveles gépészmérnok
TE 17-5736(SZES 6)
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1. Sicagard Kozség Konyhaja

A jelenleg a Konyhdnak helyet ado épiilet ca. 1930-ban épiilhetett. Az épiilet megujitasara palydzatok
segitségével mar tobb kisérlet is tortént, a nyilaszarok cseréje tortént meg, valamint 2015-ben kiilsd
homlokzati hdszigetelést, a padlasfodém szigetelését sikeriilt megoldani, valamint az elektromos aram-

fogyasztas kompenzaldsara napelemes kiserémiivet telepitettek a tetore.

Erésség
Bels6 tényezok, amelyek segitenek a
célok megvaldsitasaban
kivalo  palyazatfigyelés
palyazat keriil beaddasra

miikodik,tobb

Gyengeség
Bels6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
elavult fiitesrendszer, HMV rendszer
hianya,elavult vilagitasi rendszer

Lehetéség
Kiils6é tényezok, amelyek segitenek a
célok megvalositasaban
a jovobeli palyazati forrasok
megszerzése

Fenyegetések/veszélyek
Kiils6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
nincs gatlo tényezd(nincs megfeleld forras)

Fenti tényezoket figyelembe véve kompetens személyekkel tortént egyeztetések alapjan sok olyan cél
allithato fel, melyek megvalositasa azonban hosszabb idot ill. megfelelo forrasok rendelkezésre allasat

feltételezik

1.1 Otéves intézkedési terv megvalésitani kivant energia megtakaritasi intézkedései:

1.1.1 Beruhazast nem igénylo intézkedések

Figyelem felhivas a dolgozok és a helyi vezetdk részére, hogy a vilagitast kapcsoljak le a
irodakban, konyhai helyiségekben, ha arra nincs sziikség. (napsiitésben, a helyiség
elhagyasakor,...)

Figyelem felhivas a dolgozok és a helyi vezetok részére, hogy a fiitott helyiségek ajtajat, ablakait
tartsak csukva, hogy fiitési idényben a hé ne tudjon elszokni.

Jobban kell figyelni fiitési idényben a szelldztetésre, frissitd szelldztetésre kell torekedni.
A fltési rendszer ismétlddd beszabalyozasaval,sok energia takarithaté meg.

Beruhazast nem igénylé beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas: 450 kWh/év

1.1.2 Minimalis raforditast igénylo intézkedések

Irodak,eldterek,mellékhelyiségek,és a konyha rész vilagitasi halozatdban a vilagitotestek cseréje
LED-es vilagitashoz,mellékhelyiségekben mozgasérzékeldk beépitése, hogy munkaidén tul a
vilagitas ne miikodjon.

a déli oldal ablakait érdemes lenne arnyékolni, a felmelegedés megeldzésére,

a megépiilt légtechnikai berendezés sziirjének felszerelése, iddszakos cseréje igen takarékos
lizemet tesz lehetové.

Ha a meglévd légtechnika rendszerbe vezérlést épitlink, mely programozhaté miikodést tesz
lehetvé, a rendszer még gazdasagosabban lizemeltethetd,

Koltség optimalis (kis koltségii) beavatkozasi lehetoségekkel a kalkulalt megtakaritas 950
kWh/év .
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1.1.3 Beruhazassal jaro intézkedések

- A fitésrendszert lenne érdemes korszeriisiteni a jelenleg miikodd C-40-es cirko helyett egy joval
gazdasagosabban lizemeltethetd kondenzacids kazannal,

- a meglévo radiatorokat termosztatikus szelepekkel kell felszerelni,

- ha hé termeldként kombi kondenzécids kazant alkalmazunk, megtakaritas érhetd el, ha egy indirekt
tarolobol biztositjuk a HMV-t.

Koltség igényes (tamogatast igénylo) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas 4350
kWh/év .

Kapcsolattartd személy Nemzeti Energetikusi Haélozat | Geré Attila polgarmester
felé:

Az energiahatékonysagi eredmények nyomon kovetéséért | Hotter Attila karbantarto
felelos személy(ek):
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2. Az épiilet alapadatai

Az épiilet fObb adatai:
Az éplilet alapadatai
Az ingatlan cime 7171 Siovagard Kossuth u.6.
Helyrajzi szama Hrsz: 191

Tulajdonos neve Sidagard Kozség Onkormanyzata

Az ingatlan megnevezése Sidagard Kozség Konyhaja
Létesitmény funkcioja kozétkeztetési célu épiilet

Védettség (helyi védett, miiemlék) nem védett

Hasznos alaptertilete 362 m2

Epités ideje 1930

Epiiletszerkezet vegyes vert fal +téglaépiilet+15 cm szig.
Szintszam 1 szint

Az éplilet miiszaki alapadatai

Kiilso falazat (tégla, panel, stb) km.téglafal+vert
Tetd (lapos, magas, beépitett magastetd) magasteto

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) miia. hoszig. 1.0
Ajtod (palldtokos, fém, stb.) mia. hészig.1.0
Felhasznalt energia (f5ldgdz, tavhé, benzin, gdzolaj, villamos energia, megujuld, stb.) foldgaz
Futési rendszer (kozponti, konvektor,stb.) kozponti fiités
Szellozési rendszer (hévisszanyerés, stb.) van
Hoétermeld (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazdn, stb.) C-40 cirk6 gazk.
Holeado (radidator, padlsfiités, konvektor, stb.) radidtorok
HMYV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) el.bojlerek

Hutési rendszer (split, kézponti klima) gpcll?[k?,lfliw
Vilagitas (kompakt, neon, led, stb) fénycsd,kompakt
Eves kihasznaltsag (nap/év): teljes éves
Epl"llet energetikai besorolasa (amennyiben rendelkezésre dll energetikai taniisitvany):

3. Energia-megtakaritasi intézkedési lehetoségek

A kovetkezd néhany évben megvaldsitandd energia-megtakaritasi intézkedéseit az 1.1 pontban foglaltuk
Ossze. Az intézkedések megvalosuldsa teljes egészében(kivéve a raforditds nélkiil megvaldsithato
intézkedéseket) annak a fliggvénye, hogy melyik évben milyen nagysagrendii forrés, ill. palyazati lehetdség
all rendelkezésre. A megvalositasra ezért hataridoket, ill. feleldsoket megjeldlni értelmetlen.

4. Megvalositott intézkedések

Az épiilet vonatkozasaban az elmult években tobb palydzaton vettek részt. Amire 2015-ben lehetség
nyilott, megvalosult a nyildszarok cseréje valamint a padlasfodém, ill. a kiils6 homlokzatok
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hészigetelése, valamint megépiilt egy 2,2 kWp-es napelemes kiseromii. 2016-ban az eldirasoknak
megfelelden megépitették a konyha rész 1égtechnikai rendszerét befuvo, ill. elszivo anemosztatokkal.
5. Megvalositando intézkedések meghatarozasa

A komoly eséllyel megvalosithatd intézkedéseket az 1.1 pontban 6sszefoglaltuk. A lehetdségek alapjan
felelésoket, ill. hataridoket megjeldlni nincs értelme. Minden intézkedés megvalosithatdsaga csupan
forras kérdése.

6. A végrehajtas nyomon kovetése

Az intézkedések megvalositasat kovetéen az elért energia-megtakaritas nyomon kovetésének modja:

Az 1.1 pontban meghatarozott energia-megtakaritasi intézkedése megvalositasa utan évente vizsgalando az
energia-fogyasztas mindkét energia-forras tekintetében.

7. MELLEKLETEK

7.1 Fotdédokumentacio
7.2. Az intézkedési terv elkészitésében kozremikodo szakemberek felsorolasa
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7.1 Fotodokumentacio
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7.2 Az Intézkedési Terv elkészitésében részt vettek:

Siéagard Kozség Onkormanyzata részérél:

Ger6 Attila polgarmester
Hotter Attila karbantarto
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Solti Janos Jézsef okl.gépészmérndk
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1. Garay Janos Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészetoktatasi
Intézmény Tagiskolaja

A jelenleg is az Iskolanak helyet ado épiilet ca. 1803-ban épiilhetett. Az épiilet megujitasara
palyazatok segitségével mar tobb kisérlet is tortént, a nyilaszarok cseréje tortént meg,
valamint 2015-ben kiils6 homlokzati hdszigetelést, a padlasfodém szigetelését sikeriilt
megoldani, valamint részben korszertsitették a fiitésrendszert.

Erosség Gyengeség
Belsd tényezok, amelyek segitenek a Belsd tényezok, amelyek gatoljak a célok
célok megvaldsitasaban megvalositasat
kivalo  palyazatfigyelés miikodik,tobb | elavult fiitésrendszer, HMV rendszer
pdlyazat keriil beaddsra hianya,elavult vilagitasi rendszer
Lehetdség Fenyegetések/veszélyek
Kiilsé tényezdk, amelyek segitenek a Kiilsé tényezdk, amelyek gatoljak a célok
cé¢lok megvalodsitasaban megvalositasat
a jovobeli palydzati forrasok nincs gatlo tényezo(nincs megfelelo forrds)
megszerzése

Fenti tényezoket figyelembe véve kompetens személyekkel tortént egyeztetések alapjan
sok olyan cél allithato fel, melyek megvalositasa azonban hosszabb idot ill. megfelelo
forrasok rendelkezésre allasat feltételezik

1.1 Otéves intézkedési terv megvaldsitani kivant energia megtakaritasi
intézkedései:

1.1.1 Beruhazast nem igénylo intézkedések

Figyelem felhivas a dolgozok és a helyi vezetdk részére, hogy a vilagitast
kapcsoljak le a irodakban, foglalkoztato helyiségekben, ha arra nincs sziikség.
(napsiitésben, a helyiség elhagyasakor,...)

Figyelem felhivas a dolgozok és a helyi vezetdk részére, hogy a fiitdtt helyiségek
ajtajat, ablakait tartsak csukva, hogy flitési idényben a hd ne tudjon elszokni.

Jobban kell figyelni fiitési idényben a szelldztetésre, frissitd szelldztetésre kell
torekedni.
A konvektorok i1smétlodo beszabalyozasaval,sok energia takarithatdo meg.

Beruhazast nem igénylo beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt
megtakaritas: 750 kWh/év .

1.1.2 Minimalis raforditast igénylo intézkedések

Irodék,eléterek, mellékhelyiségek,tantermek viladgitasi halozataban a vilagitotestek
cseréje LED-es vilagitashoz,mellékhelyiségekben mozgasérzékelok beépitése,
hogy munkaiddn tal a vilagitas ne miikodjon.
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- akeleti oldal ablakait érdemes lenne arnyékolni, a felmelegedés megeldzésére,

Koltség optimalis (kis koltségii) beavatkozasi lehetoségekkel a kalkulalt
megtakaritas 1350 KkWh/év .

1.1.3 Beruhazassal jaro intézkedések

- A flitésrendszert lenne érdemes kiépiteni egy kondenzacids kazannal, radiatoros hé
leadokkal,

- a viszonylag magasabb elektromos energia felhasznalds kompenzaldsira lehetOség
szerint érdemes lenne egy kisebb teljesitményli napelemes kiserdmu telepitése.

Koltség igényes (tamogatast igényld) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt
megtakaritas 4350 kWh/év .

Kapcsolattartd személy Nemzeti Energetikusi | Geré Attila polgarmester
Halozat felé:

Az energiahatékonysagi eredmények nyomon | Hotter Attila karbantarto
kovetéseert felelds személy(ek):
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2. Az épiilet alapadatai

Az épiilet fObb adatai:
Az éplilet alapadatai
Az ingatlan cime 7171 Sidagard Kossuth u.2.
Helyrajzi szama Hrsz: 4

Tulajdonos neve Sidagard Kézség Onkormanyzata

Az ingatlan megnevezése Altalanos Iskola
Létesitmény funkcidja oktatasi épiilet

Védettség (helyi védett, miiemlék) nem védett

Hasznos alaptertilete 516 m2

Epités ideje 1803

Epiiletszerkezet vegyes vert fal +téglaépiilet
Szintszam 1 szint

Az éplilet miiszaki alapadatai

Kiils6 falazat (tégla, panel, stb) km.téglafal+vert
TetO (lapos, magas, beépitett magastetd) magastetd

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) mia. hoszig. 1.0
Ajto (pallétokos, fém, stb.) gglsi'ig.l‘ 0

F elllrélsz’nélt energia (foldgaz, tavhé, benzin, gdzolaj, villamos energia, foldgaz
megujulo, stb.)

Futési rendszer (kozponti, konvektor,stb.) egyedi flités
Szelldzési rendszer (hévisszanyerés, stb.) nincs
Hotermeld (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazdn, stb.) gazkonvektorok
Holeado (radiator, padidfiités, konvektor, stb.) konvektorok
HMYV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) nincsen

Hiitési rendszer (split, kézponti klima) nincsen
Vilagitas (kompakt, neon, led, stb) fénycs6,kompakt
Eves kihasznaltsag (nap/év): iskolaidében
Epl’ilet energetikai besorolasa (amennyiben rendelkezésre dll energetikai

tanusitvany).

3. Energia-megtakaritasi intézkedési lehetoségek

A kovetkez6 néhdny évben megvaldsitandd energia-megtakaritasi intézkedéseit az 1.1
pontban foglaltuk 6ssze. Az intézkedések megvaldsulésa teljes egészében(kivéve a raforditas
nélkiil megvalodsithatd intézkedéseket) annak a fliggvénye, hogy melyik évben milyen
nagysagrendll forras, ill. palyadzati lehetdség all rendelkezésre. A megvalositasra ezért
hatariddket, ill. feleldsoket megjeldlni értelmetlen.
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4. Megvalositott intézkedések

Az épiilet vonatkozasaban az elmult években tobb palydzaton vettek részt. Amire 2015-
ben lehetdség nyilott, megvaldsult a nyildszarok cseréje valamint a padlasfodém, ill. a
kiils6 homlokzatok hdszigetelése.

5. Megvalositando intézkedések meghatarozasa

A komoly eséllyel megvalosithato intézkedéseket az 1.1 pontban Osszefoglaltuk. A
lehetdségek alapjan feleldsoket, ill. hataridoket megjeldlni nincs értelme. Minden
intézkedés megvalodsithatosaga csupan forras kérdése.

6. A végrehajtas nyomon kovetése

Az intézkedések megvalositasat kovetéen az elért energia-megtakaritas nyomon
kovetésének modja:

Az 1.1 pontban meghatarozott energia-megtakaritasi intézkedése megvalositasa utan évente
vizsgaland6 az energia-fogyasztas mindkét energia-forras tekintetében.

7. MELLEKLETEK

7.1 Fotédokumentacio
7.2. Az intézkedési terv elkészitésében kozremiikodo szakemberek felsorolasa
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7.1 Fotédokumentacio
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7.2 Az Intézkedési Terv elkészitésében részt vettek:
Sidagard Kozség Onkormanyzata részérél:
Ger6 Attila polgarmester

Hotter Attila karbantartd

Solti Janos Jézsef okl.gépészmérnok




Sidagard Kozség Onkormanyzata
Sidagardi K6zos Ovoda,Bdlcsdde
¢s Csaladi Napkozi

Energia-megtakaritasi intézkedési terv

Sioagard Kozség Onkormanyzata
Sioagardi Kozos Ovoda, Bolcsode és Csaladi Napkozi

7171 Siéagard Kossuth u.57/A.
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Solti Janos Jozsef
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1. Siéagardi Kozos Ovoda, Bolcséde és Csaladi Napkozi

A jelenleg is az Ovodanak helyet ad6 épiilet ca. 1930-ban épiilhetett. Az épiilet megujitasara
palyazatok segitségével mar tobb kisérlet is tortént, a nyilaszarok cseréje tortént meg,
valamint 2015-ben kiils6 homlokzati hdszigetelést, a padlasfodém szigetelését sikeriilt
megoldani, valamint részben korszerusitették a fiitésrendszert.

Erosség Gyengeség
Belsd tényezok, amelyek segitenek a Belsd tényezok, amelyek gatoljak a célok
célok megvaldsitasaban megvalositasat
kivalo  palyazatfigyelés miikodik,tobb | elavult fiitésrendszer, HMV rendszer
pdlyazat keriil beaddsra hianya,elavult vilagitasi rendszer
Lehetdség Fenyegetések/veszélyek
Kiilsé tényezdk, amelyek segitenek a Kiilsé tényezdk, amelyek gatoljak a célok
c¢lok megvalodsitasaban megvalositasat
a jovobeli palydzati forrasok nincs gatlo tényezo(nincs megfelelo forrds)
megszerzése

Fenti tényezoket figyelembe véve kompetens személyekkel tortént egyeztetések alapjan
sok olyan cél allithato fel, melyek megvalositasa azonban hosszabb idot ill. megfelelo
forrasok rendelkezésre allasat feltételezik

1.1 Otéves intézkedési terv megvaldsitani kivant energia megtakaritasi
intézkedései:

1.1.1 Beruhazast nem igénylo intézkedések

Figyelem felhivas a dolgozok és a helyi vezetdk részére, hogy a vilagitast
kapcsoljak le a irodakban, foglalkoztato helyiségekben, ha arra nincs sziikség.
(napsiitésben, a helyiség elhagyasakor,...)

Figyelem felhivas a dolgozok és a helyi vezetdk részére, hogy a fiitott helyiségek
ajtajat, ablakait tartsak csukva, hogy flitési idényben a hd ne tudjon elszokni.

Jobban kell figyelni fiitési idényben a szelldztetésre, frissitd szelloztetésre kell
torekedni.

Kiilsé hdmérsékletérzékeldvel lehetdség nyilik a flitdviz lehetdség szerinti
csokkentésére,

A flitérendszer ismétlodo beszabalyozasaval,sok energia takarithatd meg.

Beruhazast nem igényl6 beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt
megtakaritas: 850 kWh/év .

1.1.2 Minimalis raforditast igénylo intézkedések

Irodak,eléterek,mellékhelyiségek vildgitasi haldzataban a vilagitotestek cseréje
LED-es vilagitashoz,mellékhelyiségekben mozgasérzékelok beépitése, hogy
munkaiddn tul a vilagitas ne miikkddjon.
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- akeleti oldal ablakait érdemes lenne arnyékolni, a felmelegedés megeldzésére,

Koltség optimalis (kis koltségii) beavatkozasi lehetoségekkel a kalkulalt
megtakaritas 1750 KkWh/év .

1.1.3 Beruhazassal jaro intézkedések

- a viszonylag magasabb elektromos energia felhaszndlds kompenzaldsara lehetdség
szerint érdemes lenne egy kisebb teljesitményli napelemes kiserdmii telepitése.

Koltség igényes (tamogatast igényld) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt
megtakaritas 4350 kWh/év .

Kapcsolattartd személy Nemzeti Energetikusi | Geré Attila polgarmester
Halozat felé:

Az energiahatékonysagi eredmények nyomon | Hotter Attila karbantarté
kovetéséért felelds személy(ek):
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2. Az épiilet alapadatai

Az épiilet fobb adatai:
Az éplilet alapadatai
Az ingatlan cime 7171 Sidagard Kossuth u.57/A.
Helyrajzi szama Hrsz: 90/1

Tulajdonos neve Sidagard Kézség Onkormanyzata

Az ingatlan megnevezése Ovoda,Bélcséde és Csaladi Napkozi
Létesitmény funkcidja oktatasi épiilet

Védettség (helyi védett, miiemlék) Helyi védett

Hasznos alaptertilete 338 m2

Epités ideje 1930

Epiiletszerkezet téglaépiilet

Szintszam 1 szint

Az éplilet miiszaki alapadatai

Kiils6 falazat (tégla, panel, stb) km.téglafal

TetO (lapos, magas, beépitett magastetd) magastetd
Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) mia. hoszig. 1.0
Ajto (pallétokos, fém, stb.) gglsi'ig.l‘ 0
F elllrélsz’nélt energia (foldgaz, tavhé, benzin, gdzolaj, villamos energia, foldgaz
megujulo, stb.)

Futési rendszer (kozponti, konvektor,stb.) kdzponti flités
Szellozési rendszer (hévisszanyerés, stb.) nincs
Hotermeld (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazdn, stb.) gazkazan
Holeado (radiator, padidfiités, konvektor, stb.) radiatorok
HMYV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) villanybojler
Hiitési rendszer (split, kézponti klima) nincsen
Vilagitas (kompakt, neon, led, stb) fénycs6,kompakt
Eves kihasznaltsag (nap/év): teljes
Epl’ilet energetikai besorolasa (amennyiben rendelkezésre dll energetikai

tanusitvany).

3. Energia-megtakaritasi intézkedési lehetoségek

A kovetkez6 néhdny évben megvaldsitandd energia-megtakaritasi intézkedéseit az 1.1
pontban foglaltuk 6ssze. Az intézkedések megvaldsulésa teljes egészében(kivéve a raforditas
nélkiil megvalodsithatd intézkedéseket) annak a fliggvénye, hogy melyik évben milyen
nagysagrendldl forras, ill. palyazati lehetdség all rendelkezésre. A megvalositasra ezért
hatéariddket, ill. feleldsoket megjeldlni értelmetlen.
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4. Megvalositott intézkedések

Az épiilet vonatkozasaban az elmult években tobb palydzaton vettek részt. Amire 2015-
ben lehetdség nyilott, megvaldsult a nyildszarok cseréje valamint a padlasfodém, ill. a
kiils6 homlokzatok hdszigetelése.

5. Megvalositando intézkedések meghatarozasa

A komoly eséllyel megvalosithatd intézkedéseket az 1.1 pontban 6sszefoglaltuk. A
lehetdségek alapjan felelosoket, ill. hataridoket megjeldlni nincs értelme. Minden
intézkedés megvalodsithatosaga csupan forras kérdése.

6. A végrehajtas nyomon kovetése

Az intézkedések megvalositasat kovetéen az elért energia-megtakaritas nyomon
kovetésének modja:

Az 1.1 pontban meghatarozott energia-megtakaritasi intézkedése megvalositasa utan évente
vizsgaland6 az energia-fogyasztas mindkét energia-forras tekintetében.

7. MELLEKLETEK

7.1 Fotédokumentacio
7.2. Az intézkedési terv elkészitésében kozremiikodo szakemberek felsorolasa
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7.1 Fotédokumentacio
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7.2 Az Intézkedési Terv elkészitésében részt vettek:

Sidagard Kozség Onkormanyzata részérél:

Gerd6 Attila polgarmester
Hotter Attila karbantarté

Solti Janos Jézsef okl.gépészmérnok




Sidagard Kozség Onkormanyzata
Egészséghaz

Energia-megtakaritasi intézkedési terv

Sioagard Kozség Onkormanyzata
Egészséghaz
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Energia-megtakaritasi intézkedési terv

1. Egészséghaz (Orvosi rendel6+védonoi)

A jelenleg az Egészséghiaznak  helyet ado épiilet ca. 1965-ben épiilhetett. Az épiilet megujitasara
palyazatok segitségével mar tobb kisérlet is tortént, a nyilaszardk cseréje tortént meg, valamint 2015-ben
kiils6 homlokzati hészigetelést, (csak a foldszinten) .A Palyazat nyoman egy 2 kWp-es napelemes kiseromii
keriilt telepitésre.

Erésség Gyengeség
Belso tényezok, amelyek segitenek a Belso tényezok, amelyek gatoljak a célok
célok megvaldsitasaban megvalositasat
kivalo  palyadzatfigyelées miikodik,tobb | elavult fiitésrendszer, HMV rendszer
palyazat keriil beaddasra hianya,elavult vilagitasi rendszer
Lehetéség Fenyegetések/veszélyek
Kiils6é tényezok, amelyek segitenek a Kiils6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
célok megvalositasaban megvalositasat
a jovobeli palyazati forrasok nincs gatlo tényezd(nincs megfeleld forras)
megszerzése

Fenti tényezoket figyelembe véve kompetens személyekkel tortént egyeztetések alapjan sok olyan cél
allithato fel, melyek megvalositasa azonban hosszabb idot ill. megfelelo forrasok rendelkezésre allasat
feltételezik

1.1 Otéves intézkedési terv megvalésitani kivant energia megtakaritasi intézkedései:

1.1.1 Beruhazast nem igénylo intézkedések

- Figyelem felhivas az épiiletet hasznalok és a hdzi orvos ill. a védond részére, hogy a vilagitast
kapcsoljak le a irodakban, var6-helyiségekben, ha arra nincs sziikség. (napsiitésben, a helyiség
elhagyasakor.

- Figyelem felhivas a hasznalok részére, hogy a fiitott helyiségek ajtajat, ablakait tartsak csukva,
hogy fiitési idényben a hé ne tudjon elszokni.

- Jobban kell figyelni fiitési idényben a szelldztetésre, frissitd szelldztetésre kell torekedni.
- A fiitési rendszer ismétlddo beszabalyozasaval,sok energia takarithatd meg.

Beruhazast nem igénylé beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas: 450 kWh/év

1.1.2 Minimalis raforditast igénylo intézkedések

- A rendeld,eléterek,mellékhelyiségek,és a vard vilagitasi halozataban a vilagitotestek cseréje
LED-es vilagitashoz,mellékhelyiségekben mozgasérzékelok beépitése, hogy a haszndlati tal a
vilagitas ne miikodjon.

- adéli oldal ablakait érdemes lenne arnyékolni, a felmelegedés megeldzésére,

Koltség optimalis (kis koltségil) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas 950
kWh/év .
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1.1.3 Beruhazassal jaro intézkedések

- amennyiben palyazati lehetdség nyilik, érdemes megfontolni a komplett kozponti fiitésrendszer
kialakitasat egy kondenzécios kazan ho termeldvel.

Koltség igényes (tamogatast igénylo) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas 2350
kWh/év .

Kapcsolattartd személy Nemzeti Energetikusi Halozat | Gerd Attila polgarmester
felé:

Az energiahatékonysagi eredmények nyomon kovetéséért | Hotter Attila karbantarto
felelos személy(ek):
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2. Az épiilet alapadatai

Az épiilet fObb adatai:
Az éplilet alapadatai
Az ingatlan cime 7171 Sidagard Kossuth u.46.
Helyrajzi szama Hrsz: 93/2

Tulajdonos neve Sidagard Kozség Onkormanyzata

Az ingatlan megnevezése Egészséghaz
Létesitmény funkcioja egészségligyi alapellatas
Védettség (helyi védett, miiemlék) nem védett

Hasznos alaptertilete 115,5 m2

Epités ideje 1965

Epiiletszerkezet téglaépiilet

Szintszam 2 szint

Az éplilet miiszaki alapadatai

Kiilso falazat (tégla, panel, stb) km.téglafal+szig
Tetd (lapos, magas, beépitett magastetd) magasteto

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) miia.. h6szig. haromr.
Ajtod (palldtokos, fém, stb.) mia. hészig.3 rét.
Felhasznalt energia (f5ldgdz, tavhé, benzin, gdzolaj, villamos energia, megujuld, stb.) foldgaz

Futési rendszer (kozponti, konvektor,stb.) egyedi fiités
Szellozési rendszer (hévisszanyerés, stb.) nincs
Hoétermeld (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazdn, stb.) gazkonvektor.
Holeado6 (radidtor, padidfiités, konvektor, stb.) konvektorok
HMYV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) el.bojler

Hutési rendszer (split, kézponti klima) nincsen
Vilagitas (kompakt, neon, led, stb) fénycsd,kompakt
Eves kihasznaltsag (nap/év): teljes éves
Epl"llet energetikai besorolasa (amennyiben rendelkezésre dll energetikai taniisitvany):

3. Energia-megtakaritasi intézkedési lehetoségek

A kovetkezd néhany évben megvaldsitandd energia-megtakaritasi intézkedéseit az 1.1 pontban foglaltuk
Ossze. Az intézkedések megvalosuldsa teljes egészében(kivéve a raforditds nélkiil megvaldsithato
intézkedéseket) annak a fliggvénye, hogy melyik évben milyen nagysagrendii forrés, ill. palyazati lehetdség
all rendelkezésre. A megvalositasra ezért hataridoket, ill. feleldsoket megjeldlni értelmetlen.

4. Megvalositott intézkedések

Az épiilet vonatkozasdban az elmult években tobb palyazaton vettek részt. Amire 2015-ben lehetdség
nyilott, megvalosult a nyilaszarok cseréje. A Palyazat keretében az orvosi rendeld szintjét szigetelték, 3
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rétegli iivegezéssel ellatott nyilaszardk lettek beépitve, valamint az elektromos dram fogyasztas
kompenzalasara egy 2 kWp-es napelemes kiserdmii keriilt telepitésre.
5. Megvalositando intézkedések meghatarozasa

A komoly eséllyel megvalosithatd intézkedéseket az 1.1 pontban 6sszefoglaltuk. A lehetdségek alapjan
feleldsoket, ill. hataridoket megjeldlni nincs értelme. Minden intézkedés megvalosithatdsaga csupan
forras kérdése.

6. A végrehajtas nyomon kovetése

Az intézkedések megvalositasat kovetéen az elért energia-megtakaritas nyomon kovetésének modja:

Az 1.1 pontban meghatarozott energia-megtakaritasi intézkedése megvalositasa utan évente vizsgalando az
energia-fogyasztas mindkét energia-forras tekintetében.

7. MELLEKLETEK

7.1 Fotédokumentacio
7.2. Az intézkedési terv elkészitésében kozremikodo szakemberek felsorolasa
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7.2 Az Intézkedési Terv elkészitésében részt vettek:

Siéagard Kozség Onkormanyzata részérél:

Gerd Attila polgdrmester
Hotter Attila karbantarté

Solti Janos Jézsef okl.gépészmérnok




Sidagard Kozség Onkormanyzata
Tajhaz

Energia-megtakaritasi intézkedési terv
Sioagard Kozség Onkormanyzata
TAJHAZ

7171 Sidéagard Zrinyi u.31.

2017. aprilis

Solti Janos Jozsef
okleveles gépészmérndk
TE 17-5736(SZES 6)



Energia-megtakaritasi intézkedési terv

Tartalom
Lo TAJHAZ ..o 3
1.1 Otéves intézkedési terv megvaldsitani kivant energia megtakaritasi intézkedései: .........ocovevvevrnrnnnes 3
1.1.1 Beruhdzast nem igénylO INtEZKEAESEK ......covviiiriiiiiiiiiie e 3
1.1.2 Minimalis raforditast igényld iNtEZKedESek ........cooviriiiriiniiiiiriiicee e 3
1.1.3 Beruhazassal JArd iNtEZKEedESEK. ... ...ovuiiiiriiiiiiiiiiiicic s 3
D A - o T8 [ A1 T o 1= Lo F- | - SRS 4
3. Energia-megtakaritasi intézkedési [EhEtBSEZEK .........uvviviiiiiiiiiiie e 4
4. MegValositott INTEZKEUESEK .......ccceieiieee et e e e e e et e e e eata e e e e s baeeeeenasaeeesennsaeeeannns 5
5.  Megvaldsitandd intézkedések Meghatarozasa........ccveeieiiiiieecciiie e ere e 5
6. A VEZrehajtds NYOMON KOVETESE......ccocuiiiieeciiiee ettt e et e e e e e e e s re e e e e e be e e e s ensaeeeeeasaaeeeenneees 5
7. IMIELLEKLETEK coovovueceiaeseesetseeset et eseeseese s bbb 5




Energia-megtakaritasi intézkedési terv

1. TAJHAZ

A jelenleg a TAJHAZ-nak helyet adé épiilet ca. 1850-ben épiilhetett. Az allagmegdvason til nem
sziikséges energiahatékonysagi intézkedések foganatositasa.

Erésség Gyengeség
Belso tényezok, amelyek segitenek a Belso tényezok, amelyek gatoljak a célok
célok megvaldsitasaban megvalositasat
kivalo  palyazatfigyelées miikodik,tobb | elavult fiitésrendszer, HMV rendszer
palyazat keriil beaddasra hianya,elavult vilagitasi rendszer
Lehetoség Fenyegetések/veszélyek
Kiils6é tényezok, amelyek segitenek a Kiils6 tényezok, amelyek gatoljak a célok
célok megvaldsitasaban megvalositasat
a jovobeli palyazati forrasok nincs gatlo tényezd(nincs megfeleld forras)
megszerzése

Fenti tényezoket figyelembe véve kompetens személyekkel tortént egyeztetések alapjan sok olyan cél
allithato fel, melyek megvalositasa azonban hosszabb idét ill. megfelelo forrasok rendelkezésre allasat
feltételezik

1.1 Otéves intézkedési terv megvalésitani kivant energia megtakaritasi intézkedései:

1.1.1 Beruhazast nem igénylo intézkedések

- Figyelem felhivas az épiiletet hasznalok és latogatok részére, hogy a vilagitast kapcsoljak le a
szobédkban, ha arra nincs sziikség. (napsiitésben, a helyiség elhagyasakor.

- Jobban kell figyelni a szellOztetésre, frissitd szelloztetésre kell torekedni.
Beruhazast nem igénylé beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas: 450 kWh/év

1.1.2 Minimalis raforditast igénylo intézkedések

- az ¢épiilet eredeti allapotat kell csupdn megorizni!!!
Koltség optimalis (kis koltségii) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas
0kWh/év .

1.1.3 Beruhazassal jaro intézkedések

- amennyiben palyazati lehetdség nyilik, érdemes megfontolni a kiils6 megvilagitds megoldasat!!!
Koltség igényes (tamogatast igénylo) beavatkozasi lehetéségekkel a kalkulalt megtakaritas 0
kWh/év .

Kapcsolattarto személy Nemzeti Energetikusi Haldzat | Geré Attila polgarmester
felé:

Az energiahatékonysagi eredmények nyomon kovetéséért | Hotter Attila karbantarto
felelos személy(ek):
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2. Az épiilet alapadatai
Az épiilet fobb adatai:

Az éplilet alapadatai

Az ingatlan cime 7171 Sidagard Zrinyi u.31.

Helyrajzi szama Hrsz: 289

Tulajdonos neve

Sidagard Kozség Onkormanyzata

Az ingatlan megnevezése Tajhaz
Létesitmény funkcidja turisztikai
Védettség (helyi védett, miiemlék) helyi védett
Hasznos alaptertilete 175 m2
Epités ideje 1920
Epiiletszerkezet vert fal
Szintszam 1 szint

Az éplilet miiszaki alapadatai

Kiils6 falazat (tégla, panel, stb)

vert fal 60 cm

TetO (lapos, magas, beépitett magastetd) magastetd

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) fa ablak

Ajto (palldtokos, fém, stb.) fa pallotokos
Felhasznalt energia (f5ldgdz, tavhé, benzin, gazolaj, villamos energia, megujuld, stb.) nincs

Futési rendszer (kozponti, konvektor,stb.)

nincs flités

Szelldzési rendszer (hévisszanyerés, stb.) nincs
Hotermelo (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazdn, stb.) nincs
Holeado (radiator, padidfiités, konvektor, stb.) nincsenek
HMYV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) nincsen
Hiitési rendszer (split, kézponti klima) nincsen

Vilagitas (kompakt, neon, led, stb)

nincs vilagitas

Eves kihasznaltsag (nap/év):

20nap/év

Epiilet energetikai besorolasa (amennyiben rendelkezésre dll energetikai taniisitvany):

3. Energia-megtakaritasi intézkedési lehetoségek

A kovetkezd néhany évben megvaldsitandd energia-megtakaritasi intézkedéseit az 1.1 pontban foglaltuk
Ossze. Az intézkedések megvalosuldsa teljes egészében(kivéve a raforditds nélkiil megvaldsithato
intézkedéseket) annak a fliggvénye, hogy melyik évben milyen nagysagrendii forras, ill. palyazati lehetdség
all rendelkezésre. A megvalositasra ezért hataridoket, ill. feleldsoket megjeldlni értelmetlen.
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4. Megvalositott intézkedések

A Tajhazat az eredeti dllapotban kell megtartani energetikai hatékonysag javitd intézkedéseket nem
igényel.

5. Megvalositando intézkedések meghatarozasa

A komoly eséllyel megvalosithato intézkedéseket az 1.1 pontban 6sszefoglaltuk. A lehetdségek alapjan
feleldsoket, ill. hataridoket megjeldlni nincs értelme. Minden intézkedés megvalosithatésaga csupan
forras kérdése.

6. A végrehajtas nyomon kovetése

Az intézkedések megvalositasat kovetéen az elért energia-megtakaritas nyomon kovetésének modja:

Az 1.1 pontban meghatdrozott energia-megtakaritasi intézkedése megvalositasa utan évente vizsgalando az
energia-fogyasztas mindkét energia-forras tekintetében.

7. MELLEKLETEK

7.1 Fotdodokumentacio
7.2. Az intézkedési terv elkészitésében kozremiikodo szakemberek felsorolasa
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7.2 Az Intézkedési Terv elkészitésében részt vettek:
Sidagard Kozség Onkormanyzata részérdl:
Ger§ Attila polgarmester

Hotter Attila karbantartd

Solti Janos Jozsef okl.gépészmérndk
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